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Nº Lx D q RA RB Map Ax Mtram. X Map Bx Fe tram. X

Ly Map Ay Mtram, Y Map By Ø SEP. Fe tram. Y Ø SEP.

m cm Kg/m² Kg Kg Kgm Kgm Kgm mm cm cm² mm mm

L1 7,20 20 745 1341,00 1341,00 804,6 1609,20 804,60 - - 4,87 8 10

7,20 1341,00 1341,00 804,6 1609,20 804,60 - - 4,18 8 10

Adic. A Tramo

LOSA LUZ CARGA RA RB MT D h

FE Ø SEP. FE Ø SEP.

m kg/m² kg kg Kgm cm cm cm² mm cm cm² mm cm

L2 2,20 625 687,50 687,50 378,1 15 13,5 1,29 6 20 0,32 6 20

L3 3,60 625 1125,00 1125,00 1012,5 15 13,5 3,45 8 10 0,86 8 20

L4 3,35 625 1046,88 1046,88 334,0 15 13,5 1,14 6 20 0,28 6 20

L5 2,15 625 671,88 671,88 361,1 15 13,5 1,23 6 20 0,31 6 20

L6 3,50 625 1093,75 1093,75 334,0 15 13,5 1,14 6 20 0,28 6 20

L7 0,90 625 281,25 281,25 63,3 15 13,5 0,22 6 20 0,05 6 20

L8 4,50 745 1676,25 1676,25 1885,8 20 18,5 4,69 8 10 1,17 8 20

ARMADURA PRINCIPAL ARMADURA REPARTICION

ax ay dx dy cm2 Ø sep cm2 Ø sep

B1 I 80 80 20 20 6400 2,5 0,3906 0,1406 0,1406 0,05 6 20 0,05 6 20

B2 II 80 80 20 20 6400 2,5 0,3906 0,1406 0,5625 0,05 6 20 0,20 6 20

B3 III 80 80 20 20 6400 2,5 0,3906 0,5625 0,5625 0,20 6 20 0,20 6 20

B4 II 120 80 60 30 9600 2,5 0,2604 0,375 0,0977 0,13 6 20 0,03 6 20

B5 II 155 60 60 20 9300 2,5 0,2688 0,7278 0,0833 0,26 6 20 0,03 6 20

B6 II 110 60 60 20 6600 2,5 0,3788 0,2841 0,0833 0,10 6 20 0,03 6 20

B7 II 135 60 60 20 8100 2,5 0,3086 0,5208 0,0833 0,19 6 20 0,03 6 20
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

1)  Dificultar la iniciación de Incendios.

2) Evitar la propagación del fuego y

    los efectos de los gases tóxicos.

3) Asegurar la evacuación de las personas.

4) Facilitar el acceso y las tareas de

    extinción del personal de bombero.

5) Proveer las instalaciones de deteccion

 y extinción

EXTINTORES PORTATILES

a) Tener una distribución uniforme.

b) Fácil accesibilidad.

c) Estar libre de bloqueos por depósitos y

    equipamientos.

d) Estar cerca de los recorridos normales.

e) Estar cerca de las puertas de entrada y

    de salida.

f) Estar protegidos de posibles riesgos físicos.

g) Ser fácilmente visibles.

SALIDA DE EMERGENCIA  Ley N°19.587

decreto N°351/79

1) Resistencia estructural al fuego

    (será capaz de resistir al fuego durante

    un tiempo determinado

  superior al tiempo de evacuación.)

2) Iluminación de emergencia (de funcionamiento

    autónomo al resto de la instalación eléctrica).

3) Señalización de emergencia reglamentaria.

4) Puertas con aperturas en el sentido de la

   circulación en emergencia, cerraduras de pánico,

   entre otras.

PUNTOS A TENER EN CUENTA

                   Puntos a tener en cuenta sobre los extintores:

a) Todos los extintores deben ser controlados en

                forma anual (12 meses)

b) El control anual se debe realizar

               según norma IRAM.

c) El sello de certificación IRAM es un control

adicional y no obligatorio.

d) Al momento de retirar los extintores para el

control anual,

              la empresa a cargo del servicio, debe proveer

extintores de reemplazo al cliente

              hasta la devolución de los destinados a la

recarga.

e) El tiempo aproximado que demora el control,

desde el retiro hasta la devolución

              de los extintores es aproximadamente de una

semana (7días).

f) Al momento de la recarga/revisión en los

extintores de tipo ABC,

              se les cambia el marbete, que se coloca entre la

válvula y el envase de cada extintor

             (dando la pauta de esta manera que el extintor fue

abierto, de otra manera

              no se podría colocar el marbete), este cambia

todos los años de color.

g) Siempre se debe controlar que los extintores

cuenten con el precinto y la traba de segurida

                para así evitar que el mismo se accione

accidentalmente.

h) Una vez recargados los matafuegos, y ya en el

establecimiento, deben estar colgados

               y bien señalizados (detrás de ellos debe

colocarse una baliza de señalización la

               cual identifica el tipo o clase de extintor).

REFERENCIAS

Recorrido peatonal  para llegar al

 punto de Encuentro.

Punto de Encuentro
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Aulas Existentes

(para Escuela Primaria)

Aulas Existentes

(para Escuela Primaria)

Acceso

Secundario

1

5kg

COG

COG

Tablero

Seccional

5kg

SALIDA

SALIDA SALIDA

SALIDA
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SALIDA

SALIDA
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Sistema de

 Bombas Servicio

Contra Incendio

H

H

H
H

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

Detalle A

Detalle A

5kg

5kg

Bomba Jockey

Q=3 m3/h-3HP

Vereda

VE

VE
VE

VE

VR VR VR

VE
VE

VE

3

4
5

11

2

4

L
.
M

.

VE

VR

VE

VE

VE

VE

1   Conexion con  Red externa

2   Reserva

3   Bomba Jockey

4   Electrobomba

5   Motobomba

6   Pulmón

7   A la red de Incendio

8   Circuito de Prueba

9   Boca de Impulsión

10  Desague

11  Colector de Aspiración

12  Colector de Impulsión

9

1

8

7

6

11

Nota: Se deberá preveer tomas de electricidad para los carteles de salida

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1)  Dificultar la iniciación de Incendios.

2) Evitar la propagación del fuego y

    los efectos de los gases tóxicos.

3) Asegurar la evacuación de las personas.

4) Facilitar el acceso y las tareas de

    extinción del personal de bombero.

5) Proveer las instalaciones de deteccion

 y extinción

EXTINTORES PORTATILES

a) Tener una distribución uniforme.

b) Fácil accesibilidad.

c) Estar libre de bloqueos por depósitos y

    equipamientos.

d) Estar cerca de los recorridos normales.

e) Estar cerca de las puertas de entrada y

    de salida.

f) Estar protegidos de posibles riesgos físicos.

g) Ser fácilmente visibles.

SALIDA DE EMERGENCIA  Ley N°19.587

decreto N°351/79

1) Resistencia estructural al fuego

    (será capaz de resistir al fuego durante

    un tiempo determinado

  superior al tiempo de evacuación.)

2) Iluminación de emergencia (de funcionamiento

    autónomo al resto de la instalación eléctrica).

3) Señalización de emergencia reglamentaria.

4) Puertas con aperturas en el sentido de la

   circulación en emergencia, cerraduras de pánico,

   entre otras.

Consumo Servicio  contra Incendio10.110Ltrs:

2Tques. P.R.F.V.* - Art. 6.2.6.R.V.de 5.600 Lts c/uno.

(*) Tanque P.R.F.V.   De capacidad, modelo Cisterna Cilíndrico Vertical fabricados con resinas insaturadas aptas  para estar en contacto con el uso especificado (agua), bajo

normas de diseño estructura y producción internacionales A.S.T.M. paredes con espesores extra reforzados, bridas de entrada y salida, boca acceso superior de 500 mm.,exterior

color blanco con inhibidores de UV.

CAÑERÍAS

Cuando la cañeria va por losa o piso,

deberá ser de fussion.

(está protegida del calor)

Cuando la Cañería va por muros, deberá ser

de hierro Galvanizado.

DETALLE CAÑERÍA A LA VISTA -s/e

DETALLE CAÑO ENTERRADO - s/e

ISOMÉTRICO CRUCE - JUNTA DILATACIÓN - s/e

DETALLE SISTEMA DE BOMBEO
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SOPORTE PARA

VOLEY

Detalle poste y red

Esc. 1:20

Vista frontal

Esc. 1:50
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SOPORTE PARA FUTBOL (MOVIL)

OPCIONAL PARA PLAYONES A UBICAR DENTRO DE ESCUELAS EXISTENTES
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